
Świecie, dnia 28 lutego 2020 r.

WYJAŚNIENIA nr 2 do SIWZ (pytanie 6)

Dotyczy postępowania  o udzielenie  zmówienia  publicznego pn. MODERNIZACJA   BUDYNKU  NR  19
(ODDZIAŁ  X  –  VI I )  POLEGAJĄCA  NA  DOSTOSOWANIU  OBIEKTU  DO  WYMAGAŃ
BEZPIECZEŃSTWA  POŻAROWEGO  W  WOJEWÓDZKIM  SZPITALU  DLA  NERWOWO  I
PSYCHICZNIE  CHORYCH  IM.  DR  JÓZEFA  BEDNARZA   prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego, oznaczenie sprawy V.271.2.2019 (Ogłoszenie o zamówieniu nr 513640-N-2020 z dnia 18-02-
2020 r.)

Zamawiający,  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu
zawiadamia, że zwrócono się o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 6.  

Odpowiedź: 

Tak, przewody o odporności ogniowej PH90 można układać na wierzchu ściany używając do 

tego certyfikowanych mocowań lub specjalnych certyfikowanych korytek kablowych. 
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